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Strana: l
Stran celkem: 2

Zákazník: 'Úřad městyse Chudenice
Kvapilova- 215
339-Ol Chudenice

Analyzovaný materiál: surová voda
Datum a čas příjmu: 21.1.2019 11:45

Datumukoněeníanalýzy: 1.2.2019
Datum odběru: 21.1.20l9

Odběr provedl: Zákazník Oliberius, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 449

(2. vzorku
1591

Označení vzorku

Chudenice, vrt HV6; vz. č. 19/71

-;

Parametr .iednotka
č.vzorku:

1591 NM
Identifikace

zkušební metody Akr

Barva mg Pt mg/l Pt 3,42 15% SPE 07A:ČSN EN ISO 7887 (4) A

Zákal ZF(n) 2,82 5% SPE 07B:ČSN EN ISO 7027 (4) A

Pach přijatelný SEN Ol :TNV 757340,CSN EN 1622 (4) A

pH 7,08 0,05 ECHOA:ČSNISO 10523 (4) A

El.konduktivita (25oC) mS/m 41,2 2% ECHO2:ČSNEN27888 (4) A

Absorbance 254 nm 0,008 SPEO3:čSN757360 (4) N

Nerozpuštěné látky mg/l <1,0 GRAO:ČSNEN872 (4a) A

Kyslík rozpustěný mg/l 4,59 ECH 05:ČSN EN 50 5814 (4a) A

CHSK Mn m g/ l <0,20 VOL 04:ČSN EN ISO 8467 (4) A

CHSK Cr mg/l <10,0 SPE25:ČSNISO 15705 (4a) A

BSK 5 mg/l 0,4 15% ECHO6:čSNEN 1899-1,2 (<a) A

KNK 4,5 rmnol/l 2,23 5% VOLOl.ČSNENÍSO9963-l (4) A

ZNK 8,3 mmol/l 0,27 lO% VOLO2:čSN757372 (4) A

Amonné ionty mg/l <0,02 SPE 32:čSN EN ISO s 1732 (4) A

Dusitany mg/l <0,Ol SPE32.ČSNENISO11732,ČSNENISO13395,ČSN (4)
ISO 6332

A

Dusičnany mg/l 6,8 6% SPE32.ČSNENISO11732,ČSNENÍSOl3395,ČSN (4)
ISO 6332

A

Dusík celkový mg/l 1,7 10% SPE 23:ČSN EN ISO 11905-l (4a) A

Chloridy mg/l 15,0 10% SPE32.ČSNENÍSOll732,ČSNENÍSOl3395,ČSN (4)
50 6332

A

Fluoridy mg/l <0,2 ECHO3:ČSNISO 10359-1,2 (4) A

Sírany mg/l 76,9 10% SPE29:EPA375.4 (4) A

Fosforečnany mg/l 0,0216 10% SPE 04:ČSN EN 50 6878 (4a) Á

Fosfor celkový mg/l <0,02 SPE 04:ČSN EN ISO 6878 (4a) A

Volný chlor mg/l 0,02 20% SPE22:čSNISO7393-2 (4) A

Kyanidy celkové m g/ l <0,002 SPE 32: ČSN EN 50 14403 (4) A.

Anionaktivní tenzidy mg/l 0,1 lO% SPE 32: čSN ISO 16265 m A

Huminové látky mg/l <0,10 SPEl4:čSN757536 (4) A

AOX mg/l <0,Ol ECH 07A:čSN EN ISO 9562 (i ) A-

Vápník mg/l 54,6 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (l) A

Hořčík mg/l 14,2 20% ICPO2:ČSNENISO11885 (l) A

Hliník mg/l <0,03 ICP 02.ČSN EN ISO 11885 (1) A

Železo mg/l 0,32 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A

Mangan mg/l 0,15 20% ICPO2:ČSNENÍSOll885 (l) A

Arsen pg/l <1 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (l) A

Bor mg/l <0,02 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (í) A

Baryum lrg/l 33 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (l) A

Beryllium lig/l <0,05 ICP 03A:čSN EN iso 17294-2 (l) A

Kadmium pg/l 0,268 15% ICP 03A:čSN EN ISO 17294-2 (l) A

Kobalt ltg/l 1,43 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (l) A

Chrom pg/l 1,2 20% ICP 03A:ČSN EN 50 17294-2 (l) A

Měd' líg/l <5 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (l) A
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Poznámka:

Pro stanovení rozpuštěných a/nebo nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných mika'ovláken Z8, (l) 47 mín.
Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: l -Labtech Bmo,Polní 23/340, 639 00 Bmo;
2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoře Klatovy,Pod Nemocnicí 683,339 0l Klatovy;
4a-Labtech Sušice,Pražská 1087,342 0l Sušice

Nejistota měřenf (NM) je definována jako rozšířená nejistota měřenf na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšťřetú k=2 a nezahrnuje
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/l 6. K hodnotám výsledkía pod spodní a rrad hornť mez( stanovitelrrosti se nejistota
nevztahuje.
InJ'orrmce "Akr" rozlišuje akredUované (A) a neakreditované (N) standardnf operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilním
rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Akreditované zkoušky provederré v jiné laboratoří jako subdodávky jsou označeny SA.

l

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborat'oře.

/
Mgr. Brigita Konečná

zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy
Protokol vystaven:
6.2.20l9
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Parametr ,iednotka
č.vzorku:

1591 NM
Identifikace

zkušební metody Akr

gtut' l.g/l <0,1 AASO6-07:ČSN757440,ČSNEN71-3,JPPÚKZUZO3 (l) A

Nikl mg/l 0,0051 20% ICP 03A:ČSN EN 50 17294-2 (l) A

Olovo !l),/l <1 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (l) A

Selen pg/l 4,51 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (l) A

Vanad mg/l <0,Ol ICPO2:čSNENISO11885 m A

Zinek mg/l <0,02 ICPO2:čSNENÍSOll885 m A

Tvrdost vody mmol/l 1,95 20% Výpočet m N

E-coli KTJ/ l00ml o Mn3 0A:ČSN EN 50 9308-1 (4ů A

Termotolerantní koliformní
bakterie

KTJ/ lOOml o MíBOC:čSN757835 (4) A

Intestinální enterokoky KTJ/ 100ml o MIB 02A:čSN EN ISO 7899-2 (4) A

Abioseston % 1 BIO02:čSN757713 «oí A

Počet organismů jedinci/ 1 ml o BiO02.čSN757713 (4) A

CO-C40 mg/l <0,1 GC 07:ČSN EN 50 9377-2 (2) A

PAU suma pg/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (4) A

Benzo(b)fluoranten ug/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (4) A

Benzo(k)fluoranten líg/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,čSN 757554 (4) A

Benzo(g,h,i)perylen 4g/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (4) A

Indeno( 1 ,2,3-c.d)pyren pg/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (4) A

Pesticidní látky celkem ltg/l <0,03 LC 05:ČSN EN ISO 11369 (4) A

Terbutylazin 1ig/l <0,02 LC 05:ČSN EN ISO 11369 (4) A

Simazin !1),/l <0,02 LCO5:CSNENÍSOll369 (4) A

Prometryn ug/l <0,02 LC 05:ČSN EN ISO 11369 (4) A

Atrazin 4g/l <0,02 LCO5:ČSNENlSOll369 (4) A

Desethylatrazin pg/l <0,02 LC 05:ČSN EN ISO 11369 (4) A

Terbutryn 1ig/l <0,02 LC 05:ČSN EN ISO 11369 (4) A

Cyanazin lig/l <0,03 LC 05:čSN EN ISO 11369 (4) A

Acetochlor i.ig/l <0,03 IJC 05:čSN EN iso il369 (4) A

Metazachlor pg/l <0,02 LCO5:ČSNENiSOll369 (4) A

Metolachlor líg/l <0,02 LCO5:ČSNENÍSOll369 (4) A

Sebutylazin lig/l <0,02 LC 05:ČSN EN ISO 11369 (4) A
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Strana: 1

Stran celkem: l

Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova-215
339 0l Chudenice

Analyzovaný materiál: surová voda
Datum a čas příjmu: 21.1.2019 11:45

Datum ukončení analýzy: 30.1.2019
Datum odběru: 21.1.2019

Odběr provedl: Zákazník Oliberius, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 449
Číslo prot. o odběru: PR1905940
Seznam příloh: protokol radiologie č. PR1905940

Č. vzorku
1592

?Poznámka:
(jslice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: l -Labtech Bmo,Polní 23/340, 639 00 Bmo;
2-Ibtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoře Klatovy,Pod Nemocnicí 683,339 0I Klatovy;
4a-Labtech Sušice,Pražská 1087,342 0l Sušice

Nejistota nu-ření (NM) je definována jako rozšířená nejistota íření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšířenť k=2 a nezahrnuje
nefistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/1 6. K hodnotám výsledku pod spodní a nad horní mezí stanovítelnosti se nefistota
nevztahuje.
Informace 'Akr? mzlíšuje akreditované (A )a neakreditované (N) standardrú operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilrúm
rozsahem akredítace jsou označeny FRA. Akreditované zkoušky provedené v finé laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.

Označení vzorku
Chudenice, vrt HV6; vz. č. 19/72

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státnflho odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Mgr. Jiří Mflca
vedoucí Hygienické laboratoře Klatovy

Protokol vystaven:
1.2.20l9
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Parametr .iednotka
č.vzorku:

1592 NM
Identifikace

zkušební metody Akr

Celková objemová aktivita
alfa

Bq/l 0,15 20,1% Lll63: W-GAA-SCI: ČSN 75 7611 kap.4 SA

Celková objemová aktivita
beta

Bq/l <OJ Lll63: W-GBA-PRO. ČSN 75 7612 SA

Radon 222 Bq/l 383 8,O% Lll63: W-RN222GAM: čSN 75 7624 kap.6 SA
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Protokol o zkoušce

Zakázka : PR1905940 Datum vystaverí , 29.1.2019

Zákazník

Kontakí

Mresa

E-mail

TelefOn

P'rojekí
číslo o51ednávky

Místo odběru

Vzorkoval

: LABTECH s.r.o.

: Ivana Zazvonilová

: Hygienická laboratoř Klatovy
Pod Nemocnicí 683

339 01 Klatovy česká republika
' klatovy@labtech.eu

: zákaznik

La5oratoř

Kontakt

Adresa

E-mail

Telefon

Stránka

Datum přijetí vzorkŮ
číslo nabídky

Datuíí1 zkoušky

Úroveň řízem

kvality

: ALS Czech Republic, s.r.o.
: Zákaznický servis

Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysočany
19000

' customer.support@alsglobal.com
: +420 226 226 228

:1z2

: 22.1.2019

: PR2014LABTE-CZO346

(CZ-129-14-0000)
I 22.1 .201 g - 29. 1 .201 g

' Standardní QC dle ALS ČR interrích
postupŮ

Poznámky
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesrrí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorkŮ, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná
člA dle čSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby
Zdeněk Jirák

Eg?

Environmental Business Unit

Manager «# - 4

Righí Solutions o Right Paítner www.alsglobal.cz



Daíum vysíavení
Stránka

Zakázka

Zákazrík

: 29.1.2019

: 2z2

: PR1905940
, LABTECH s.r.o. ALS

Výsledky zkoušek
Irl l'

Matrice: PITNÁ VODA

Parametr

radioloqické parametry

Metoda

W-GAA-SCI

W-GBA-PRO

W-RN222GAM

Název vzorku U 1592 í
Identrfikacevzorku PR1905940-001

Datumodběru/časodběru 21.1.2C)1910:40

LOQ 1 ThJednotka Výsledek
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Pokud zakazník neuvede datum a cas odberu vzorku, laboratoř uvede lako datum odberu datum přileU vzorku do laboratoře a le uvedeno v zavorce.
Pokud je čas vzorkování uveden O:00znamená to, že zákazrík uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkovárí Nejistota je rozšířená iiejistota měření
odpovííjajicí 95% iniervalu spolehlivosti s koeficientem rozšířerí k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měřerí

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody l
iMrsto?2mvedení'zkoušky:-Bendlova l687fi česká Lípei 470 01 l

W-GAA-SCI IČSN 75 7611 kap. 4 Stanoverí celkové objemové aktivity alfa měřením směsi odparku se scintilátorem ZnS(Ag). l
W-GBA-PRO CZSOPDO607361(čSN 757612; čSN EN ISO 9697Doporučeni SúJB ,,Měřeni a hodnocení obsahu přírodníí

radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a v balené vodě, DR-RO-5.1 (Rev. o.o), Praha 2017). Stanovení celkoí
objemové aktivity beta metodou měřem odparku proporcionálmm detektorem a stanoverí celkové objemové aktivity

ikorigované na draslik 40 výpočtem z naměřených hodnot.

lCZ SOP DO6 07 363.B (ČSN 757624kap. 6) Stanovení radonu 222metodou scintilačm gamaspektrometrie se síudnov'
krystalem Nal(Tl).

ým

Symbol "?' u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro
neakreditovanou nebo nestandardm matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato
skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddilu ,,Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je
misto provedeni zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
ZpŮsob výpočtu sumačrích parametrŮ je k dispozici na vyžádáni v zákaznickém servisu.

W-RN2?

Right Solutions a- Right PaThner www.alsglobal.cz


